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C1 = 10 µF 

20
k

1k

+--

R
1

C1

L + IN/OUT

L - IN

+

-

-

Apollo Mini Switch art.nr: 251422.10

SG13
SprinklerkontrollenhetL - OUT

Fire

Sprinkler SG-13 mot 
Apollo Mini Switch 55000-760

Ved å sette dip-switch 8 i posisjon 
1 vil alarmsignal ha MCP-prioritet.

Apollo Mini Switch adresseres 
via dip-switch 1-7

*Medfølgende motstander for SG13 har ikke 
korrekt motstandverdi for denne funksjon. 
Benytt 1kΩ og 20kΩ slik koblingsskjema 
beskriver.
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