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BRANNVESEN, tlf.: 110   SERVICE, tlf.: 32244834
 

Hvordan avstiller du sentralen 
ved brann? 

Hvordan avstiller du 
sentralen ved feil? 

Hvordan tilbakestiller du 
sentralen? 

 
For å avstille den interne 
summeren og alarm-klokkene 
etter at en brannalarm er meldt: 
 

 Lås opp med nøkkel. 

 Stopp alarmklokkene. 

 Stopp summeren. 
 

 
For å avstille den 
interne summeren etter 
at en feilalarm er meldt:
 

 Stopp summeren. 
 

 
For å tilbakestille 
brannalarmsystemet til 
normal modus: 
 

 Lås opp. 

 Tilbakestill. 
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